25.505.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 25.505.2112 (559-2112)
Tanimi 1.600 kW, Kapali tip Aksiyal vantilatorlii Su sogutma kuleleri
Birimi Adet
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikl Havalandirma ve Klima Tesisati
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2025-Aralik 12973748,93 56888,00 28444,00
2025-Kasim 12732958,48 56338,26 28169,13
2025-Ekim 12655031,64 54993,18 27496,59
2025-Eylil 12497862,50 53286,64 26643,32
2025-Ocak 10355915,05 46040,05 23020,03
2024 8282859,90 34984,90 17492,45
2023-2 5709516,60 21366,60 10683,30
20231 4388830,15 13330,15 6665,08
2022-3 2439671,66 8850,41 4425,21
2022-2 2437773,90 6952,65 3476,33
2022-1 1706527,75 6652,75 3326,38
2021 904500,00 1990,00 995,00
2020 695800,00 1630,00 815,00
2019 535300,00 1380,00 690,00
2018 507400,00 1090,00 545,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Onayli projesine uygun, kule havuzu ve goévdesi en az AlISI 304 sinifi paslanmaz gelikten veya CTP (Cam
Elyafi Takviyeli Polyester) malzemeden ya da 600 gr/m? ¢inko ihtiva eden galvaniz ¢elik sacdan Uretilmis, fan
motorlari degisken devirli, en az IP 55 koruma sinifinda, damla tutucular PVVC Malzemeden, dolgu
malzemesi kolaylikla ¢ikarilabilir nitelikte, PVC veya polipropilen malzemeden (retilmis, su piskirtme
sistemi tamamen sokdulebilen ve temizlenebilen PVC malzemeden flansh tip, kulelerde su seviye kontrol
sistemi, kule havuzu sirkiilasyon pompasi, filtrasyon sistemi ile birlikte isyerinde temini ve yerine montaju.
Kule serpantinleri celik cekme SRM (Gerilme giderme tavlamasi yapilmis) borudan yapilmali, imalattan
sonra derin daldirma sicak galvaniz iglemine tabii tutulmalidir. Galvaniz kaplama isleminden 6nce ve sonra
isletme basincinin 1,5 kati hidrolik test basincina tabi tutulmalidir. Serpantinlerde su tarafi basing kaybi 60
kPa degerini agmamaldir. (25 °C YT sicakhginda, kapasiteler 30 °C ¢ikis ve 35 °C giris sicakligina goére
referans alinmisgtir).

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
Malzeme Bilesenleri
1600 KW / Kapali tip Aksiyal vantilatorli
20.505.2112 Su sogutma kuleleri / Kapali Tip Ad 1,000000
Sogutma Kuleleri (Rayici)
Montaj Bilesenleri
10.100.1062 01.501 Diz isGi Saat 33,500000
10.100.1082 01.519 Tesisat ustasi Saat 67,000000
10.100.1084 01.521 Tesisat usta yardimcisi Saat 67,000000
19.100.1113 03.671(Y) Mobil ving'in 1 saatlik Ucreti Saat 2,000000

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




